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Ⅰ  전력수요 운영실적

1. 최대수요 발생일 수요 및 기온실적

  ‘24년 10월 최대수요는 72,272MW(10.15 19시)으로, 전년대비 증가(+1,287MW)

   ㅇ 추계수요는 74,396MW(10.10 15시)으로, 전년대비 증가(+317MW)
[단위 : ㎿, ℃]

일 시 요일 최대수요 최소수요 평균수요 전국 평균 최저/최고기온
'23.10.19 
(19시)

목 70,985 54,175 63,710
15.5 ~ 19.7

(서울: 14.9 ~ 18.9)
'24.10.15 
(19시)

목 72,272 53,811 64,789
18.3 ~ 21.7

(서울: 17.6 ~ 21.7)

【‘23년 10월 최대수요 발생일 부하·추계패턴 및 전국평균기온 비교】

【‘24년 10월 최대수요 발생일 부하·추계패턴 및 전국평균기온 비교】

2. 월별 평균수요 및 기상실적
[단위 : ㎿, ℃]

일 시 2023년 10월 2024년 10월 증감

월 평균전력[㎿] 57,732 59,041 1,309

월평균 추계수요[㎿] 60,843 61,701 858

전국 평균기온[℃] 14.7 16.1 1.4 
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3. 연도별 10월 최대·평균 수요 및 추계수요 추이
[단위 : ㎿, %]

구분 ‘19년 ’20년 ’21년 ‘22년 ’23년 ‘24년 연평균 증감률
(’19 ~ ‘24년)

최대수요
증감률(%)

73,550 
(4.6)

68,454 
(-6.9)

75,698 
(10.6)

72,544 
(-4.2)

70,985 
(-2.1)

72,272 
(1.8)

0.6

최대 추계수요
증감률(%)

74,378 
(5.5)

69,437 
(-6.6)

80,407 
(15.8)

75,357 
(-6.3)

74,079 
(-1.7)

74,396 
(0.4)

1.2

월 평균수요
증감률(%)

58,363 
(-2.1)

56,627 
(-3)

59,775 
(5.6)

59,032 
(-1.2)

57,732 
(-2.2)

59,041 
(2.3)

-0.1

월 평균 추계수요
증감률(%)

59,538 
(-1.4)

58,534 
(-1.7)

62,210 
(6.3)

62,149 
(-0.1)

60,843 
(-2.1)

61,701 
(1.4)

0.4

【최근 6개년 10월 최대수요 및 평균수요】

4. 일별 최대수요 및 기온실적

  ‘24년 10월 일별 평균 최대수요는 66,907MW으로, 전년 대비 증가(+1,290MW)

  ‘24년 10월 전국 평균기온은 16.1℃로 평년기온
1)
(14.3℃)보다 높음

【’23년 및 ’24년 10월 일별 최대수요 및 평균기온】

1) 1991~2020(30년) 평균기온 적용
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Ⅱ  전력수급 운영실적

1. 최대수요 발생일 수급실적

  가. 전국
1)

[단위 : ㎿, %]

구분
‘23.10.19 ’24.10.15 전년 대비
(목 19시) (화 19시) 증 감 증감율

설비용량 143,712 150,118 6,406 4.5%

공급능력[a] 85,738 85,391 -347 -0.4%

최대수요[b] 70,985 72,272 1,287 1.8%

추계수요 71,080 72,289 1,209 1.7%

공급예비력[a-b] 14,753 13,119 
-1,634 -11.1%

공급예비율[(a-b)/b] 20.8% 18.2%

운영예비력[c] 10,651 9,807 
-844 -7.9%

운영예비율[c/b] 15.0% 13.6%
* 설비용량은 전년 동월 대비 6,406㎿ 증가

【최근 5개년 10월 최대수요 발생일 수급 현황(전국)】

1) 전국 최대전력 발생일 기준
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  나. 수도권
1)

[단위 : ㎿, %]

구분
’23.10.19 ’24.10.15 전년대비 

증감(목 19시) (화 19시)

공급능력[a]

발전력2) 24,596 25,039 318 

전국대비점유율 28.7% 29.3% -0.4%

융통전력한계량 10,500 13,100 1,600 

계 35,096 38,139 1,918 

최대수요[b]

발전량 17,515 17,233 1,773 

융통전력량 8,282 10,073 2,142 

계 25,797 27,306 3,915 

전국대비점유율 36.3% 38.7% -2.5%

공급예비력[a-b] 9,299 10,833 -1,997 

공급예비율[(a-b)/b] 36.0% 39.7% -6.5%

 

  다. 제주권
3)

[단위 : ㎿, %]

구분
’23.10.04 ’24.10.18 전년대비

증감(수 19시) (금 19시)

공급능력[a]

발전력 815.5 871.4 56.0 

연계선 200.0 100.0 -100.0 

비중앙
(신재생 등)

135.4 150.7 15.3 

계 1150.8 1122.1 -28.7 

최대수요[b]

발전량 465.9 534.3 68.4 

연계량 158.2 57.6 -100.6 

비중앙
(신재생 등)

135.4 150.7 15.3 

계 759.5 742.6 -16.9 

평균전력 625.9 61.4 -564.5 

공급예비력[a-b] 391.3 379.6 -11.8 

예비율[(a-b)/b] 51.5% 51.1% -0.41%

1) 전국 최대전력 발생일 기준
2) 비중앙급전발전기 제외 발전력
3) 제주지역 최대전력 발생일 기준
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Ⅲ  발전설비 및 예방정비 실적

1. 발전설비 현황

【원별 설비 현황】 【회사별 설비 현황】

  

   [’24.10.29 기준]    [단위 : ㎿, %]

구분 대수 설비용량 비율

원자력 26 26,050 17.2%

석탄 72 39,818 26.3%

국내탄 2 400 0.3%

유류 216 628 0.4%

LNG 271 45,229 29.9%

양수 16 4,700 3.1%

신재생

수력 42 1,600 1.1%

기타 148,711 32,443 21.4%

기타 66 450 0.3%

합계 149,422 151,317 100%

회사별 대수 설비용량 비율

한
전
자
회
사

수력원자력 140 31,460 20.8%

남동발전 67 9,364 6.2%

중부발전 78 10,778 7.1%

서부발전 90 11,918 7.9%

남부발전 116 12,129 8.0%

동서발전 131 9,592 6.3%

소계 622 85,241 56.3%

한
전
자
회
사

이
외

지역난방공사 43 2,569 

24.4%

수자원공사 122 1,370 
한전 220 98 

포스코에너지 24 3,193 
GSEPS 16 2,471 
CGN 17 1,981 

동두천드림파워 9 1,719 
파주에너지서비스 7 1,715 

포천파워 7 1,451 
GS파워 5 1,200 

GS동해전력 10 995 
SKE&S 19 1,442 

포천민자발전 4 874 
평택에너지서비스 5 776 

신평택에너지서비스 4 863 
고성그린파워 3 1,012 
강릉에코파워 2 2,080 

내포그린에너지 2 495 
여주에너지서비스 2 495 

삼척블루파워 2 1,025 
기타 1 1,050 0.9%

소계 524 28,874 25.3%
합계 1,146 114,115 82%

급전방식 대수 설비용량 비율
중앙급전발전기 427 117,897 77.9%

비중앙급전발전기 148,995 33,420 22.1%
합계 149,422 151,317 100.0%
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2. 발전량 운영실적

  가. 원별 발전실적
1)

   [단위 : GWh, %]

【’23년 10월 발전량 점유율】 【’24년 10월 발전량 점유율】

1) 급전속보 발전량 실적을 바탕으로 집계된 계통운영 내부 참고자료

구분
월 간 누 계 증감률

’23년 10월 ’24년 10월 ’23년 ’24년 월간 누계 

원자력 15,111 17,079 148,173 156,018 13% 5%

석탄 12,541 10,975 148,323 135,603 -12% -9%

국내탄 144 26 1,660 1,652 -82% -1%

LNG 11,245 12,371 133,706 141,692 10% 6%

수력 221 174 2,615 3,170 -21% 21%

양수 380 408 3,176 3,924 7% 24%

태양광 964 841 8,610 9,546 -13% 11%

기타 2,674 2,593 27,419 26,674 -3% -3%

합계 43,281 44,465 473,681 478,279 3% 1%
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3. 발전기 예방정비 실적
1)

  

  가. 평균 예방정비 실적

[단위 : ㎿, %]

      

【발전원별 주차별(일평균) 예방정비량(’24.10)】

  나. 월별 일평균 예방정비량 추이

      

【월별 일평균 예방정비량(’23.10~’24.10)】

1) 정비일수 3일 미만은 제외된 값

구분 ’23년 10월 ’24년 10월
전년 대비

증감량 증감률
원 자 력 5,382 4,046 -1,336 -24.8%

석 탄 10,506 7,069 -3,437 -32.7%

LNG 12,829 5,393 -7,436 -58.0%
기 타 878 1,101 223 25.4%
합 계 29,595 17,609 -11,986 -40.5%
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IV  전기품질 유지실적

1. 계통주파수 

 [참고] 산정방법

 2초 주기의 60Hz 정격주파수 데이터를 수집하여, 1일 총 43,200개의 데이터 중, 오차 범위를 

 벗어나는 값들의 개수를 제외한 후 비율을 구함.   

  가. 주파수 유지율
1)
 종합

[단위 : %, %p]

구분 2024년 10월 실적 누계 실적

육지
60±0.1㎐ 100.0 100.0

60±0.2㎐ 100.0 100.0

제주 60±0.1㎐ 100.0 100.0

  나. 월별 주파수 유지율 실적
[단위 : %]

구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

실적 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

누계 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

    

  다. 주파수 유지율 분포

    계통주파수 60Hz 이하 / 초과 유지율[%] : 39.91% / 60.09%
[단위 : 회, %]

      

구 분 59.80 이하 59.81~59.85 59.86~59.90 59.91~59.95 59.96~60.00

횟 수 0 0 7 3,337 531,105

점유율 0.00 0.00 0.00 0.25 39.66

구 분 60.01~60.05 60.05~60.10 60.10~60.15 60.15~60.20 60.20 초과

횟 수 800,723 4,028 0 0 0

점유율 59.79 0.30 0.00 0.00 0.00

1) 주파수 유지율 기준 : 60Hz±0.1Hz(신뢰도 고시 기준은 60Hz±0.2Hz), 전체데이터개수×××
±범위를유지한횟수

×100%
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2. 계통전압

 

 [참고] 산정방법

 전압유지 관리대상 변전소의 전압데이터를 5분 주기로 취득하여 1시간 단위 평균값으로  

 전압유지율을 산정하며, 관리대상은 765kV, 345kV 모든 변전소 및 345kV 연계 154kV 변전소임.

  가. 전압 유지율
1)
 종합

[단위 : %, %p]

  나. 월별 전압 유지율 실적

[단위 : %]

  다. 전년대비 전압 유지율 실적

[단위 : %, %p]

 

1) 전압유지율총 운전시간
유지범위 내 운전시간

× (총 운전시간은 모든 감시 대상 변전소의 합계임)

전 압
10월
실적

누계
실적

연간목표 대비
비 고

목 표 증 감

154㎸ 99.82 99.94 99.99 -0.05 -

345㎸ 98.18 98.84 99.66 -0.82 -

765㎸ 100.0 99.99 99.99 - -

구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

154kV 99.99 99.99 99.97 99.99 99.90 99.93 99.99 99.99 99.84 99.82

345kV 99.37 98.55 98.46 97.87 98.43 98.53 99.77 99.94 99.17 98.18

765kV 100.0 100.0 100.0 99.95 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

구분
154kV 345kV 765kV

‘23.10. ‘24.10. 증감 ‘23.10. ‘24.10. 증감 ‘23.10. ‘24.10. 증감

전압유지율 99.95 99.82 -0.13 97.36 98.18 0.82 100.0 100.0 -


